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Настоящий акт касается только образцов, подвергнутых испытаниям. Настоящий акт не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного 

разрешения испытательной лаборатории «ФИКСАР» в составе обособленного подразделения  в г. Москва ООО «ГК«Фиксар». Настоящие испытания 

производятся в целях операционного или входного контроля.

МОСКВА 2018

Испытательная лаборатория «Фиксар» обособленного подразделения в г. Москва ООО «ГК «ФИКСАР».  р/с 40702810811070001873 в филиале Банка 

ГПБ (АО) в г. Краснодаре, БИК 040349781, к/с 30101810500000000781, ИНН 5623030980, КПП 562301001

Графики зависимости «нагрузка - перемещение»

Аттестат аккредитации ИЛ № RU.МСС.АЛ.784

Область аккредитации к аттестату аккредитации ИЛ № RU.МСС.АЛ.784

Сертификат соответствия № RU.МСС.115.205.01027

ПСО-10 МГ4АД з/н 1276 СКБ 5580/2018

Приложения:

Расчёт несущей способности анкерного крепления

Сертификат поверки № 5580/2018 от 27.02.2018

перфоратор  Bosch GBH 36 V-Li Plus с ударом 6

Испытательное оборудование Электронный блок Поверка

производилась испытателем сквозной 20

Бурильное оборудование Способ бурения Диаметр бура [мм]

Крепежный элемент

Дюбель-гвоздь DAXMER 

6х60 с грибовидной 

головкой

Производитель Руфкомплект

Установка образца Метод монтажа Температура [ºС]

Адрес Москва, Мукомольгый проезд , 4А, стр. 2 Помещение лаборатории

Материал основания Монолитный железобетон

Закрепляемая конструкция

Наименование объекта

Представитель  Должность

ИЛ "ФИКСАР"

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ФИКСАР»

в составе обособленного подразделения ООО «ГК «ФИКСАР»

Москва 123290, Мукомольный проезд, 4А, стр. 2, (499) 259-5139

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

органа по аккредитации «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

№ RU.МСС.АЛ.784 от «16» апреля 2018 г.

АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.

Цель испытаний: определение несущей способности анкерного крепления под воздействием осевых нагрузок в материале заказчика по 

результатам натурных испытаний в соответствии со стандартом организации СТО 44416204-010-2010 ФАУ «ФЦС».

Испытания проводили и присутствовали:

 

Представитель  Должность

 

Представитель  Должность

 

Представитель Мирской Л.Б. Должность Руководитель ИЛ
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№№ [мм] [мм] [кН]

1 70 50 0,50

2 70 50 0,50

3 70 50 0,58

4 70 50 0,57

5 70 50 0,51

6 70 50 0,56

7 70 50 0,54

8 70 50 0,52

9 70 50 0,58

10 70 50 0,54

11 70 50 0,51

12 70 50 0,49

13 70 50 0,53

14 70 50 0,54

15 70 50 0,51

16

17

18

19

20

Акт испытаний утвержден:

ФИО ФИО ФИО ФИО

Мирской Л.Б.

Подпись Подпись Подпись Подпись

МП МП МП МП

   

   ИЛ "ФИКСАР"

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание

плита выскальзывание
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       Установлены и вытянуты 15 образцов  дюбель-гвоздей. Испытательная нагрузка прикладывалась к 

установленному дюбелю через специальный захват. 

       Видимые механизмы разрушения анкерных креплений — выскальзывание  дюбеля из основания. 

       Графики зависимости деформаций от испытательной нагрузки даны в Приложении 4. В качестве 

единичных результатов испытаний анкерного крепления приняты максимальные значения вытягивающей 

нагрузки на анкер. Единичные результаты сведены в таблицу.
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АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.
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-0,04

+0,05

Расчет произвел: Мирской Л.Б.

Расчет утвердил

Начальник ИЛ /Мирской Л. Б./

М.П.

Коэффициент надёжности по материалу m 5

Коэффициент условий работы 1,1

Расчётное сопротивление анкерного крепления 0,09

АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.

Приложение 1

Расчёт несущей способности анкерного крепления под воздействием осевых нагрузок по результатам 

натурных испытаний в соответствии со стандартом организации 

ФАУ «ФЦС» СТО 44416204-010-2010

Среднее предельное значение осевой нагрузки 0,53

Проверка наибольшего и наименьшего результатов в серии испытаний по критерию 3S показала их 

принадлежность к выборке.

Среднеквадратичное отклонение 0,0298

Допускаемая несущая способность анкерного крепления  [кН] 0,08

Коэффициент вариации 5,60%

Коэффициент надёжности t  при обеспеченности 95% 2,329
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АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.

Приложение 2
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АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.

Приложение 3
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График 1 Испытание образца 1
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График 3 Испытание образца 3

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0 5 10 15

н
а
г
р
у
з
к
а
,
 
к
Н

перемещение, мм

Москва, Мукомольгый проезд , 4А, стр. 
2 Помещение лаборатории

График 2 Испытание образца 2
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График 4 Испытание образца 4
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АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.

Приложение 3
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График 5 Испытание образца 5
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График 7 Испытание образца 7
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График 6 Испытание образца 6
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График 8 Испытание образца 8
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АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.

Приложение 3
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График 9 Испытание образца 9
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График 11 Испытание образца 11
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График 10 Испытание образца 10
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График 12 Испытание образца 12
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АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.

Приложение 3
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График 13 Испытание образца 13
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График 15 Испытание образца 15
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График 14 Испытание образца 14
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АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.

Приложение 4
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Приложение 5

АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.
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АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.
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АКТ ИСПЫТАНИЙ КРЕПЁЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ № 18-949-1 от 19.09.2018 г.

Приложение 6


